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Aangesloten verharding: 349,22 m2

8% van oppervlakte = min. 27,93 m2

Noodoverloop waterdoorlatende 
verharding naar extra wadi
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Bestaande woning
Nr.16    
Helllend dak                      
44045H0573/00V000

Bestaande woning
Nr.18                        
Plat dak                   
44045H0573/00S000

Bestaande woning
Nr. 20                          
Hellend dak                       
 44045H0572/00K000

Bestaande woning   
Nr. 6                          
Hellend dak           
44045H0574/00T000
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INFILTRATIE G INFILTRATIE H

INFILTRATIE JINFILTRATIE I

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving

infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving
infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving

infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving
infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2
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INFILTRATIE A INFILTRATIE B INFILTRATIE C

INFILTRATIE D INFILTRATIE E INFILTRATIE F
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Brandweerweg 
Verharding cfr kb

650

TAW 6,00

TAW 6,00

TAW 6,00

TAW 5,75

R 1100

R 1500

R 1100
R 1500

Hetzelfde voor infiltratie A, B, C, D, E 
en F:

Voorziene capaciteit- 965,25 L
max. waterpeil:  5,75 TAW
bodempeil: 5,25 TAW
gemiddelde breedte: 2,00 m
gemiddelde lengte:3,60 m
Infiltratieoppervlakte = 4,25 m2

Voorziene capaciteit = 965,25 L

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving

infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving
infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving

infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving
infiltratievolume: 2071,5 L
infiltratieoppervlak: 3,3144 m2

Hetzelfde voor infiltratie G, H, J en I:

Voorziene capaciteit- 2144 L
max. waterpeil:  5,98 TAW
bodempeil: 5,70 TAW
gemiddelde breedte: 1,20 m
gemiddelde lengte: 5,50 m
infiltratieoppervlakte = 7,659 m2

Voorziene capaciteit = 2144 L

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving- PERCEEL A
infiltratievolume: 960 L
infiltratieoppervlak: 1,536 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving- PERCEEL B
infiltratievolume: 890 L

infiltratieoppervlak: 1,424 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving- PERCEEL C
infiltratievolume: 958,5 L
infiltratieoppervlak: 1,5336 m2 Benodigde capaciteit volgens 

wetgeving- PERCEEL D
infiltratievolume: 958,5 L

infiltratieoppervlak: 1,5336 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving- PERCEEL E
infiltratievolume: 890 L
infiltratieoppervlak: 1,424 m2

Benodigde capaciteit volgens 
wetgeving- PERCEEL F
infiltratievolume: 960 L
infiltratieoppervlak: 1,536 m2
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SCHAAL

PLANNUMMER

tel: 09/222.27.94
Distelstraat 30 b - 9000 Gent

email: info@A154.be

A154 architecten bvba

architectuur . stedenbouw . interieur . design

OPMERKINGEN

- cursief gedrukte tekst wijst op de toestand vóór verbouwing, in materiaal en
bestemming
- structurele elementen hebben een brandweerstand van 1h, tenzij anders
vermeld
- bij contradictie tussen de verschillende uitvoeringsdocumenten dient onverwijld
contact opgenomen te worden met het architectenbureau
- de uitvoeringsdocumenten opgemaakt door A154 blijven de volledige
intellectuele eigendom  van A154.
- voor elke reproductie van documenten opgemaakt door A154 dient
voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan A154
- de aannemers worden steeds verondersteld alle afmetingen in situ te hebben
gecontroleerd
- aanduidingen onder AK (akoestisch isolerend) voldoen aan een normaal
akoestisch comfort volgens NBN S01-400-1

btw BE 0843.290.680

BOUWHEER

STABILITEIT

TECHNIEKEN

ONTWERP
PROVINCIE

BOUWPLAATS
KADASTRAAL

GEMEENTE

EPB VERSLAGGEVER

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

DATUM

DOSSIERNUMMER

- structuur cfr. IR
- brandreactie cfr. brandweeradvies
- energieprestatie cfr. EPB
- akoestiek cfr. NBN S01-400-1 
  klasse B en/of C

PLANNAAM
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9180 Moerbeke-Waas

IMMOTOP
Terweststraat 24

Sint-Niklaas

Collemansbrug
Oost-Vlaanderen

MOERBEKE AFD/MOERBEKE/SECTIE H/0599/00D000 1 0573/00V000
Collemansbrug 12 en 14

23-553

UV10

Inplanting site

2 Aanpassing OMV 17/01/24
1 Omgevingsvergunningsaanvraag 28/08/23

 


